
Ammonium-N Clostridium perfringens E.coli Koliforme bakterier Farge Jern Intestinale enterokokker Totalantall bakterier 22 °C Konduktivitet, 25°C Lukt pH, surhetsgrad Smak Temperatur ved pH måling Turbiditet
(mg N/l) (cfu/100 ml) (cfu/100 ml) (cfu/100 ml) (mg Pt/l) (mg/l) (cfu/100 ml) (cfu/ml) (mS/m) () () () (°C) (NTU)

2018-09816 1 04.12.2018 11:20 HOEL-VV-Kværnhusvågen 0 0 2 0 1 0,5
2018-08467 2 06.11.2018 10:20 HOEL-VV-Nedal 0,01 0 0 0 2 0,04 0 2 15,6 Normal 7,36 Normal 20,3 0,5
2018-07455 1 09.10.2018 09:55 HOEL-VV-Kværnhusvågen 0 0 2 0 0 0,5
2018-06425 1 11.09.2018 09:40 HOEL-VV-Nedal 0 0 2 0 1 0,5
2018-05472 2 14.08.2018 10:00 HOEL-VV-Kværnhusvågen 0,01 0 0 0 2 0,04 0 2 19,1 Normal 7,81 Normal 21,5 0,5
2018-04648 1 17.07.2018 10:00 HOEL-VV-Nedal 0 0 2 0 0,5
2018-03802 1 19.06.2018 10:30 HOEL-VV-Kværnhusvågen 0 0 2 1 0,5
2018-02633 2 08.05.2018 09:40 HOEL-VV-Nedal 0,01 0 0 0 2 0,04 0 1 17,1 Normal 7,48 Normal 22 0,5
2018-02067 1 11.04.2018 08:30 HOEL-VV-Kværnhusvågen 0 0 2 2 0,5
2018-01515 1 13.03.2018 09:50 HOEL-VV-Nedal 0 0 2 6 0,5
2018-00841 2 13.02.2018 10:00 HOEL-VV-Kværnhusvågen 0,01 0 0 0 2 0,04 0 1 23,2 Normal 7,46 Normal 20,7 0,5
2018-00190 1 16.01.2018 10:10 HOEL-VV-Nedal 0 0 2 1 0,5

Antall prøver 4 4 12 12 12 4 7 12 4 4 4 4 4 12
Median 0,01 0 0 0 2 0,04 0 1 18,1 7,47 21,1 0,5
Middelverdi 0,01 0 0 0 2 0,04 0 1,5 18,75 7,5275 21,125 0,5
Minste verdi 0,01 0 0 0 2 0,04 0 0 15,6 0 7,36 0 20,3 0,5
Høyeste verdi 0,01 0 0 0 2 0,04 0 6 23,2 0 7,81 0 22 0,5
Antall innenfor grenseverdi 4 4 12 12 12 4 7 12 4 4 4 4 4 12
Antall utenfor grenseverdi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoel vannverk årsrapport, nettvann 2018

Prøve Id Mottaksdato Prøvested


