
Hoel vannverk årsrapport, nettvann 2020

Prøvetakingsdato Objekt Prøvested, navn Prøvetype Gjelder

Kimtall 
22°C 
(cfu/ml)

Koliforme 
bakterier 37 °C 
(MPN/100 ml)

E. coli 
(MPN/10
0 ml)

Intestinale 
enterokokker 
(cfu/100 ml)

Clostridium 
perfringens 
(cfu/100 ml) Lukt Smak pH

Temperatur 
ved pH-
måling (°C)

Konduktivitet 
(mS/m)

Turbiditet 
(NTU)

Farge 
(mg 
Pt/l)

Ammoniumnitrog
en (mg/l)

Jern 
(mg/l)

08.des.20 Rentvann Nedal Drikkevann, beha Hoel Vassverk 2 0 0 0 0,5 2

10.nov.20 Rentvann Kværnhusvågen Drikkevann, beha Hoel Vassverk 2 0 0 0 0 Akseptabel Akseptabel 7,6 19,9 24,2 0,5 2 0,1 0,04

15.sep.20 Rentvann Nedal Drikkevann, beha Hoel Vassverk 1 0 0 0 0 Akseptabel Akseptabel 7,6 20,8 30,8 0,5 2 0,1 0,04

21.jul.20 Rentvann Kværnhusvågen Drikkevann, beha Hoel Vassverk 4 0 0 0 0,5 2

28.apr.20 Rentvann Kværnhusvågen Drikkevann, beha Hoel Vassverk 5 0 0 0 0,5 2

31.mar.20 Rentvann Nedal Drikkevann, beha Hoel Vassverk 2 0 0 0 0,5 2

04.feb.20 Rentvann Kværnhusvågen Drikkevann, beha Hoel Vassverk 5 0 0 0 0 Akseptabel Akseptabel 7,5 19,7 22 0,5 2 0,04 0,04

07.jan.20 Rentvann Nedal Drikkevann, beha Hoel Vassverk 1 0 0 0 0,5 2

Antall 8 8 8 8 3 3 3 3 3 3 8 8 3 3

Middelverdi 2,75 0 0 0 0 7,567 20,133333 25,66666667 0,5 2 0,08 0,04

Median 2 0 0 0 0 7,6 19,9 24,2 0,5 2 0,1 0,04

Min 1 0 0 0 0 0 0 7,5 19,7 22 0,5 2 0,04 0,04

Maks 5 0 0 0 0 0 0 7,6 20,8 30,8 0,5 2 0,1 0,04

Grenseverdi lav 6,5

Grenseverdi høy 100 1 1 1 1 9,5 250 0,5 0,2

Resultat innenfor grenseverdi 12 8 8 8 3 3 3 3 3

Resultat utenfor grenseverdi 0 0 0 0 0 0 0 0 0


